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OBWODY PROWADZIC PODTYNKOWO W BRUZDACH
KUTYCH W SCIANACH PELNYCH, W $CIANACH
WARSTWOWYCH W WEZU OCHRONNYM PVC
KARBOWANYM. UZYWAC PRZEWODOW PLASKICH O
Un=750V. STOSOWAC OSPRZET NP. FIRMY VIKO SERIA
KARRE PODTYNKOWY P20 ORAZ USZCZELNIONY IP44
MONTOWANY PODTYNKOWO - PUSZKI ROZDZIELCZE Z
SZYBKOZLACZKAMI. OBWODY GNIAZDOWE UKLADAG
PRZEWODAMI YDYp O PRZEKROJU 2,5mm2. OBWODY
SILOWE UKLADAC PRZEWODAMI ZGODNIE Z OPISEM NA
RYSUNKU.

' GNIAZDO 230V
[C GNIAZDO 230V SZCZELNE
L GNIAZDO 2xRJ45

PIEC GAZOWY O MOCY DO 0,1kW

1,4m WYSOKOSC MONTAZU
1 KROTNOSC RAMKI
IP44 STOPIEN SZCZELNOSCI

1
“NAZWA ROZDZIELNICY

NUMER OBWODU W TABLICY

RODZAJ OBWODU (OS-OSWIETLENIOWY,
G-GNIAZDOWY, D-DEDYKOWANY, S-SILOWY)

21 KLATKA SCHODOWA

22 KOMUNIKACJA

23 SALA ZAJEC

2/4 KORYTARZ SALI MUZYCZNE/

2/5 ZAPLECZE NR!
26 ZAPLECZE NR2
27 SALA MUZYCZNA
2/8 SALA TANECZNA
209 KORYTARZ
2/10  GARDEROBA NR1T
2/11  GARDEROBA NRZ
212 we MeskiE
213 we pAMSKiE
2/14  KorOWNIA
215 528 wNoy
2/16  SZACHTY INSTALACYINE
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SAMOCZYNNE WYLACZANIE
UKEAD SIECIOWY TN-S

pracownia projektowa

ATRIUM

mgr inz. arch. Tomasz Krajewski
64-000 Koscian, ul. Marcinioka 5
tel. 509936534, www.atrium—krajewski.p/

temat | POZOSTALE INSTALACJE PIETRA

branza ELEKTRYCZNA

obiekt Budynek Kosciariskiego Osrodka Kultury— ROZBUDOWA

inwestor | Kosciariski Osrodek Kultury, Koscian, ul. Mickiewicza 11
64-000 Koscion, ul. Mickiewicza 11 dota

lokalizeja | dziatki nr 1761/2,0162/6 08-2015r
mgr inz. skala
Jerzy Wozniak

projektant | uprawnienia nr 877/86/Lo 1:100
inz. rysunek nr
Kazimierz Pawlicki

sprawdzit | uprawnienia nr 820/66/10 E4




